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CENTRALE
A2A SILLA 2
Tubazioni Nodi schema idraulico
DN 400 ‘.SST Codice utenza
DN S50 Potenza Potenza termica (in kW)
DN 300
NODO Codice nodo schema idraulico
DN 200 . .
DN Diametro tubazione
DN 150
DN 125
DN 100
DN 80
DN 65 Valvole
DN 50 400v1 Codice valvola
400 Diametro valvola

NET S.R.L.
et / Via De Gasperi. 113
e 20017 Rho (M)

NuovEnergie Teleriscaldamento s TEL. 02/93909379 FAX. 02/93906133

RETE DI TELERISCALDAMENTO NEI
COMUNI DI RHO E PERO

SCHEMA IDRAULICO
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